
Автоматическая система газового пожаротушения (АУГП) на 4 направления

Управление лифтами

Отключение вентиляции

К СОУЭ

К системе 
вентиляции

Трубная разводка

Помещение 1 Помещение 2 Помещение 3 Помещение 4

Геркон двери

Ручной пуск

Свето-звуковые оповещатели

Пожарные извещатели. 
Два шлейфа

Насадки

Контроль массы газа в 
модулях основного запаса

к ЗПУ модулей основного и 
резервного запаса 

Контроль массы газа в 
модулях резервного запаса

К сигнализаторам 
давления 1-4 напр.

К распредустройствам
1-4 направления

СДУ

РУ-50-150

octagram

Модули 
основного запаса

Модули 
резервного запаса

Адресная линия Lmicro-1
Адресная линия Lmicro-2
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Пожарные извещатели. 
Три шлейфа
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Переход на резерв27

к ЗПУ модулей основного и 
резервного запаса 

DLT-CS

61

Блок питания
APS1 – 12 В

RC-100

Сирена

На ПЦН Ethernet, компьютер

К другим контроллерам, до 
255 шт.

Контроллер 
A1SFE2

Геркон двери Геркон двери Геркон двери
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Ручной пуск Ручной пуск Ручной пуск
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